SC TEHNOPOLIS SRL IASI 

SERVICIUL TEHNIC

 ANUNT 
I. SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui  contract de revizie si service pentru   echipamentele de ventilatie- conditionare cuprinse in tabelul de mai jos :
	MARCA
	TIP
	Nr.buc.

	CENTRALA DE TRATARE AER 
	FERROLI
	5

	GRUP DE RACIRE (CHILLER ) , 70 KW
	FERROLI
	3


1. Lucrarile de revizie se vor efectua o data pe an la fiecare echipament, astfel:
 1.1 .Lista operatiunilor pentru revizie grupuri de racire
	Nr.

Crt.
	OPERATIUNE

	1. 
	Verificare-curatare filtru impuritati 

	2. 
	Verificare  etansare legaturi hidraulice( apa) 

	3. 
	Verificare  etansare legaturi hidraulice (freon) 

	4. 
	Verificare presiune apa instalatie de climatizare

	5. 
	Verificare presiune freon 

	6. 
	Verificare legaturi electrice

	7. 
	Verificarea setari placa electronica si μ chiller

	8. 
	Verificare – curatare baterie schimb caldura (freon)

	9. 
	Verificare-curatare   filtru impuritati freon

	10. 
	Verificare senzor tur- retur si protectie inghet

	11. 
	Verificare – curatare pompa agent racire 

	12. 
	Verificare – curatare exterioara vas acumulare apa racita

	13. 
	Verificare – curatare exterioara vas de expansiune 

	14. 
	Verificare – curatare manometru presiune apa

	15. 
	Verificare – curatare ventilator 

	16. 
	Verificare – masurare temperatura de lucru a compresorului 

	17. 
	Verificare – curatare schimbator de caldura in placi 

freon-apa 

	18. 
	Verificare vapori apa instalatie freon (pastila silicagel)

	19. 
	Verificare functionare flusostat (circulatie agent termic) 

	20. 
	Curatare exterioara


1.2.Lista operatiunilor pentru revizie la centralele  de tratare a aerului

	Nr.

Crt.
	OPERATIUNE

	1
	Verificare-curatare   filtre sac 

	2
	Verificare-curatare   filtre in unghi

	3
	Verificare-curatare   filtre plate

	4
	Verificare-curatare   filtre rola

	5
	Verificare-curatare   filtre totale

	6
	Verificare  etansare legaturi hidraulice( baterie incalzire) 

	7
	Verificare  etansare legaturi hidraulice (baterie racire) 

	8
	Verificare presiune apa baterie incalzire

	9
	Verificare presiune apa baterie racire

	10
	Verificare legaturi electrice

	11
	Verificarea setari placa automatizare

	12
	Verificare – curatare baterie schimb incalzire

	13
	Verificare – curatare baterie schimb racire

	14
	Verificare – curatare presostate aer

	15
	Verificare – curatare termostat protectie inghet

	16
	Verificare  filtru impuritati agent termic

	17
	Verificare senzor tur- retur  

	18
	Verificare – curatare pompa agent racire /incalzire

	19
	Verificare – curatare manometru presiune apa

	20
	Verificare – curatare ventilator 

	21
	Verificare – curatare motor ventilator

	22
	Verificare – curatare curea transmisie motor ventilator

	23
	Verificare – masurare temperatura de lucru introducere aer

	24
	Verificare – masurare temperatura de lucru refulare aer

	25
	Verificare functionare flusostat (circulatie agent termic) 

	26
	Verificare functionare servomotoare vane cu trei cai 

	27
	Verificare functionare clapeti antifoc 

	28
	Verificare functionare componente electrice tablou forta 

	29
	Verificare functionare legaturi electrice tablou forta 

	30
	Curatare exterioara


2. Service-ul ( reparatii accidentale) se va efectua la solicitarea beneficiarului ,iar valoarea lucrarilor  se va stabili  pe baza de deviz, astfel:
                                                  DEVIZ DE LUCRARI
Privind executia reparatiilor accidentale (service) pentru echipamentele  si    instalatiile aferente de ventilatie-conditionare 
	Nr. Crt.
	Componente
	Procent %
	Valoare lei RON

	
	Cheltuieli directe:
	
	

	1.
	Materiale
	Conf. facturi
	

	2.
	Manopera
	 X
	Lei RON/ ora

	
	C.A.S.
	Conf. prevederi legale
	

	
	SOMAJ
	Conf. prevederi legale
	

	
	SANATATE
	Conf. prevederi legale
	

	
	FOND DE RISC
	Conf. prevederi legale
	

	
	INVATAMANT
	Conf. prevederi legale
	

	3.
	Transport
	Y
	Lei RON/ km

	A.
	Total chelt. Directe (1+2+3)
	
	

	B.
	Chelt. indirecte
	Z  % din A
	

	C.
	Profit
	W  % din (A+B)
	

	D.
	Total general
	A+B+C
	


Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, astfel:

1. Valoarea pentru pct.1 , o revizie la fiecare echipament, o data pe an ,inaintea sezonului cald 

2.Pentru service valorile X,Y,Z,W se vor completa de catre ofertant si se vor negocia intre cele doua parti.

Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .
Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela
ANUNT 

II . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

 contract întreţinere, revizie şi reparaţii pentru grupul electrogen COELMO FDT5b de 80 KVA 
Se solicita oferta pentru intretinere,revizie si reparatii(service)

1. Intretinerea si revizia se va desfăşura  periodic, odata la 6 luni conform unui grafic stabilit de comun acord   si va cuprine o serie de operaţiuni conforme cu recomandările producătorilor (a distribuitorilor) şi cu gradul de utilizare a echipamentului. 


În costul reviziei se includ următoarele operaţiuni:

· verificarea funcţionalităţii şi a principalilor parametri tehnici;

· efectuarea de operaţii periodice: verificarea uzurilor la părţile mecanice în mişcare, verificarea /schimbarea uleiului, a filtrelor de aer, ulei, benzină, verificarea/schimbarea bujiilor, verificarea sistemului de alimentare şi a sistemului de aprindere, măsurarea/reglarea jocurilor la supape, culbutori, verificarea lanţurilor de transmisie, etc;

· estimarea stadiului de uzură şi a următoarelor reparaţii necesare;
· constatarea eventualelor defecţiuni şi recomandari pentru reparatii;

· contravaloarea consumabilelor ;
· instruirea personalului BENEFICIARULUI pentru buna utilizare şi a echipamentului.
2. Reparatiile 
Se efectuează la solicitarea BENEFICIARULUI atunci cînd la echipamentele luate în SERVICE apar defecţiuni sau la recomandarea EXECUTANTULUI, atunci cînd rezultă ca necesară în urma unei revizii. 


Valoarea lucrarilor de reparatii se va stabili    pe  baza de deviz,astfel:

                                                    DEVIZ DE LUCRARI

Privind executia reparatiilor accidentale (service) pentru grupul electrogen  
	Nr. Crt.
	Componente
	Procent %
	Valoare lei RON

	
	Cheltuieli directe:
	
	

	1.
	Materiale
	Conf. facturi
	

	2.
	Manopera
	 X
	Lei RON/ ora

	
	C.A.S.
	Conf. prevederi legale
	

	
	SOMAJ
	Conf. prevederi legale
	

	
	SANATATE
	Conf. prevederi legale
	

	
	FOND DE RISC
	Conf. prevederi legale
	

	
	INVATAMANT
	Conf. prevederi legale
	

	3.
	Transport
	Y
	Lei RON/ km

	A.
	Total chelt. Directe (1+2+3)
	
	

	B.
	Chelt. indirecte
	Z  % din A
	

	C.
	Profit
	W  % din (A+B)
	

	D.
	Total general
	A+B+C
	


Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, astfel:

1.Valoarea pentru pct.1 , pentru  2 revizii  pe an 

2.Pentru service valorile X,Y,Z,W se vor completa de catre ofertant si se vor negocia intre cele doua parti.

Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .

Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela
                    ANUNT 

III . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

contract  de   revizie şi service pentru ascensor de persoane electric, sarcina 480 kg, 6 persoane, cursa (m/statii) =9/4 ,viteza 1 m/s.

Acesta va include reviziile curente,revizia generala si service-ul.
1.REVIZIA TEHNICĂ CURENTĂ se va desfasura o data pe luna, conform normelor PT R6-2002.

Operaţiuni ce se execută în cadrul reviziei tehnice curente:

1) curăţarea troliului, camerei maşinii, camerei roţilor de conducere, cabinei şi puţului;

2) completarea cu ulei a băii troliului şi a tuturor lagărelor;

3) verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemelor de ungere;

4) umplerea cu unsoare consistentă a ungătoarelor şi verificarea gresării;

5) verificarea îmbinărilor cu şuruburi la troliu;

6) stabilirea gradului de uzură al saboţilor frânei, verificarea funcţionării frânei şi reglarea acesteia;

7) curăţarea şi reglarea inelelor colectoare şi a periilor electromotorului, precum şi verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

8) verificarea şi reglarea strângerii rulmentului axial al reductorului melcat;

9) stabilirea gradului de uzură al cablurilor de tracţiune a cabinei şi contragreutăţii, al cablului limitatorului de viteză, al cablului şi lanţului de la selector, în conformitate cu  prescripţiile tehnice PT R 14-2002;

10) ungerea pieselor supuse frecarii (balamale, dispozitive de închidere a uşilor cabinei, etc. ); 

11) verificarea funcţionării normale a sistemului electric de forţă, de comandă şi de semnalizare;

12) verificarea siguranţelor fuzibile;

13) verificarea funcţionării componentelor de securitate în condiţiile stabilite de producător;

14) verificarea şi reglarea sistemului de demaraj;

15) verificarea şi reglarea opririi cabinei în staţii;

16) verificarea uniformităţii întinderii cablurilor de tracţiune şi egalizarea acestora;

17) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role, etc.) cabinei şi contragreutăţii;

18) ungerea glisierelor cabinei; spalarea glisierelor se va face cel puţin o dată la 3 luni;

19) verificarea sistemului de semnalizare optică şi acustică;

20) verificarea funcţionarii normale a ascensorului după efectuarea întreţinerii;

21) verificarea existenţei instrucţiunilor de exploatare şi a plăcuţelor indicatoare ale sarcinii nominale în cabină şi la uşile de acces la puţ;

22) consemnarea tuturor defecţiunilor constatate, a celor remediate şi, dacă este cazul, a pieselor de uzură înlocuite în registrul de supraveghere a ascensorului.  
2.  REVIZIA GENERALĂ se va efectua o data pe an .
Revizia generala se executa conform normelor PT R6-2002.

Revizia generala consta in examinarea generala a ascensorului si in remediarea deficientelor constatate si ramase nerezolvate in cadrul reviziei tehnice curente. 

Cu această ocazie, se vor efectua cel puţin următoarele:

1. demontarea părţii superioare a carcasei reductorului şi verificarea stării de uzură a angrenajului arbore melcat – roată melcată, a lagărelor şi a rulmentului axial al reductorului;

2. spălarea lagărelor motorului electric şi schimbarea uleiului;

3. spălarea şi montarea la loc a carcasei troliului şi completarea cu ulei proaspăt;

4. verificarea instalaţiei electrice din camera maşinii, din puţ şi din cabina ascensorului;

5. demontarea paracăzătoarelor, spălarea, ungerea şi verificarea funcţionării acestora;

6. demontarea roţii de conducere, spălarea şi ungerea axelor şi lagărelor.

3. Service-ul ( reparatii accidentale) se va efectua la solicitarea beneficiarului ,iar valoarea lucrarilor  se va stabili  pe baza de deviz,astfel:

                                                  DEVIZ DE LUCRARI

Privind executia reparatiilor accidentale (service) pentru ascensorul de persoane:

	Nr. Crt.
	Componente
	Procent %
	Valoare lei RON

	
	Cheltuieli directe:
	
	

	1.
	Materiale
	Conf. facturi
	

	2.
	Manopera
	 X
	Lei RON/ ora

	
	C.A.S.
	Conf. prevederi legale
	

	
	SOMAJ
	Conf. prevederi legale
	

	
	SANATATE
	Conf. prevederi legale
	

	
	FOND DE RISC
	Conf. prevederi legale
	

	
	INVATAMANT
	Conf. prevederi legale
	

	3.
	Transport
	Y
	Lei RON/ km

	A.
	Total chelt. Directe (1+2+3)
	
	

	B.
	Chelt. indirecte
	Z  % din A
	

	C.
	Profit
	W  % din (A+B)
	

	D.
	Total general
	A+B+C
	


Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, astfel:

1. Valoarea pentru pct.1 , 12 revizii curente pe an 

2. Valoarea pentru pct.2 , 1 revizie generala  pe an

3.Pentru service valorile X,Y,Z,W se vor completa de catre ofertant si se vor negocia intre cele doua parti.

4.Valoarea contractului pe an va fi formata din  suma valorilor de la pct.1 si 2.
La oferta se va atasa si o copie dupa autorizatia ISCIR ,in curs de valabilitate.

 Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .

Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela

                         ANUNT 

IV . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

 Contract de revizie si service pentru   echipamentele din posturile proprii de transformare , se va incheia cu o societate autorizata ANRE pentru astfel de lucrari.

Instalatia de alimentare cu energie electrica a Parcului Stiintific si Tehnologic Iasi cuprinde reteaua de medie tensiune si joasa tensiune, aferenta posturilor de transformare: 

1)  Postul de transformare PTA 1,format din :
-Transformator de putere,trifazat,ermetic,in ulei,cu caracteristicile 20/0.4KV,

1000 KVA.,fabricatie SGB Germania………………………………………1 buc.,

- Celule de linie  24KV,16 KA……………………………………………….2 buc.

-Celule de transformator 24KV,16 KA……………………………………...1 buc.

Intrerupator automat 24 KV,630 A;16 KA,producator SAEL Italia,…….  1.buc.

Instalatie de legare la pamant ……………………………………………….1buc.

Baterie de condensatoare automata  Multicomp 96, 120 KVAR ………..1buc.

Tablou general  joasa tensiune ……………………………………………..1 buc.

Tablou iluminat si prize camere post transformare…………………  ……1buc.

Tablou electric  AAR…………………………………………………………  1 buc.

Instalatie de iluminat si prize j.t. aferente postului de transformare

2)  Postul de transformare PTA 2,format din :
-Transformator de putere,trifazat,ermetic,in ulei,cu caracteristicile 20/0.4KV,

1600 KVA.,fabricatie SGB Germania………………………………………2 buc.,

din care un transformator in rezerva (nu este in functiune)

- Celule de linie  24KV,16 KA……………………………………………….2 buc.

-Celule de transformator 24KV,16 KA……………………………………...2 buc.

Intrerupator automat 24 KV,630 A;16 KA,producator SAEL Italia,…….  1.buc.

Instalatie de legare la pamant ………………………………………………1buc.

Baterie de condensatoare automata Multicomp 96,120 KVAR………….1buc.

Tablou general  joasa tensiune ……………………………………………..1 buc.

Tablou iluminat si prize camere post transformare…………………  ……1buc.

Instalatie de iluminat si prize j.t. aferente postului de transformare

1. Intretinerea  periodica a echipamentului,agregatului sau instalatiei  , conf.cartii tehnice a echipamentelor 

2.Revizie tehnica anuala–se va efectua prima revizie tehnica a posturilor de transformare si echipamentelor si instalatiilor aferente .In cadrul reviziei tehnice se vor efectua toate lucrarile necesare conf.normativelor in vigoare

3.Service :in cadrul acestor lucrari se vor remedia defectiunile accidentale aparute in functionarea echipamentelor,aparatelor sau instalatiilor  din posturile de transformare Manopera si materialele pentru aceste lucrari se vor stabili separat pe baza de deviz.

DEVIZ DE LUCRARI
Privind executia reparatiilor accidentale (service) pentru echipamentele ce fac obiectul contractului sau pentru  echipamentele si   instalatiile aferente acestora 

	Nr. Crt.
	Componente
	Procent %
	Valoare lei RON

	
	Cheltuieli directe:
	
	

	1.
	Materiale
	Conf. facturi
	

	2.
	Manopera
	 X
	Lei RON/ ora

	
	C.A.S.
	Conf. prevederi legale
	

	
	SOMAJ
	Conf. prevederi legale
	

	
	SANATATE
	Conf. prevederi legale
	

	
	FOND DE RISC
	Conf. prevederi legale
	

	
	INVATAMANT
	Conf. prevederi legale
	

	3.
	Transport
	Y
	Lei RON/ km

	A.
	Total chelt. Directe (1+2+3)
	
	

	B.
	Chelt. indirecte
	Z  % din A
	

	C.
	Profit
	W  % din (A+B)
	

	D.
	Total general
	A+B+C
	


Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, astfel:

1. Valoarea pentru pct.1 , intretinere curenta o data pe luna 

2. Valoarea pentru pct.2 , 1 revizie generala  pe an

3.Pentru service valorile X,Y,Z,W se vor completa de catre ofertant si se vor negocia intre cele doua parti.

4.Valoarea contractului pe an va fi formata din  suma valorilor de la pct.1 si 2.

La oferta se va atasa si o copie dupa autorizatia ANRE ,in curs de valabilitate.

Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .

Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela
ANUNT
V . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

Contract de intretinere  si verificare pentru instalatia de utilizare gaze naturale din cadrul  Parcului Tehnologic Tehnopolis Iasi

Pentru exploatarea si intretinerea corecta a instalatiilor de utilizare de gaz metan ale SC Tehnopolis SRL Iasi  ,dorim sa incheiem un contract cu un agent economic autorizat ANRGN,  in vederea  intretinerii   si verificarii     instalatiilor de utilizare a gazului metan  aferente Parcului Tehnologic Tehnopolis  Iasi.



Instalatia de utilizare cuprinde: 

I. Reteaua exterioara (conducte ingropate ) conf.plansa; Planul cu reteaua de gaz metan existenta in interiorul Parcului il puteti ridica de la D-na ing.Iurcan Daniela -Serviciul Tehnic,

II. Reteaua interioara  de alimentare cu gaz, din cele doua cladiri:

1) Cladire Nucleus:

1.Cazan incalzire tip PREXTHERM 620,fabricat de FEROLLI Italia……3 buc.,

 cu urmatoarele caracterisitici :

-putere termica                = 620Kw

-consum de gaz               = 68,2 mc/h

-presiune max. de lucru   = 5 bar

-volum apa                       = 976 litri

-volum focar                    =0,647 mc

2.Cazan incalzire tip PREXTHERM 240, fabricat de FEROLLI Italia……1 buc.,

 cu urmatoarele caracterisitici :

-putere termica                = 240Kw

-consum de gaz               = 27,4  mc/h

-presiune max. de lucru   = 5 bar

-volum apa                       = 250 litri

-volum focar                    =0,2 mc

3.Racord pentru un aragaz de  gatit….1 buc.

2)Cladire DUPLEX :

1. Cazan incalzire tip PREXTHERM 180,fabricat de FEROLLI Italia……1 buc.,

 cu urmatoarele caracterisitici :

-putere termica                = 140-196 Kw

-consum de gaz               = 22 mc/h

-presiune max. de lucru   = 5 bar

-volum apa                       = 200 litri

-volum focar                   =0,2 mc


2.Incalzitoare de apa cu tiraj fortat WT14 AM1 E23,tip Junkers-BOSCH……………….2 buc.

Producator Junkers-Bosch Germania


-putere termica =23,8 kw

-consum de gaz 2,9 mc/h

-presiune max.admisa  12 bar.

-putere electrica  65 W

-Tensiune  220 V.

3.Racord pentru un aragaz de  gatit….1 buc.

Oferta  va cuprinde  urmatoarele:

1.valoarea lucrarilor de intretinere a retelei exterioare si interioare ,care se vor executa lunar, in lei RON / luna ,cu TVA;se va calcula astfel o valoare RON/ an 

2 valoarea lucrarilor de  verificare a  retelei exterioare si interioare  ,care se vor face o data la 2 ani.

Avand in vedere ca instalatia a fost pusa in functiune in 2005,in anul 2007 trebuie facuta o verificare conf.Ordin MEC nr.58/2004,art.3.38.

In cadrul acestor servicii se vor efectua toate operatiunile conform  reglementarilor  in vigoare.

Planul cu reteaua de gaz metan existenta in interiorul Parcului il puteti ridica de la D-na ing.Iurcan Daniela -Serviciul Tehnic,

Daca societatea dvs.este autorizata ANRGN , va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. de pret privind aceste servicii.

4.Valoarea contractului pe an va fi formata din  suma valorilor de la pct.1 si 2.

La oferta se va atasa si o copie dupa autorizatia ANRGN ,in curs de valabilitate.

Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .

Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela
                     ANUNT 

VI . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

Contract de revizie si service la Centrale termice

Obiectul prezentului contract consta in executarea  reviziei generale anuale a echipamentelor din lista de mai jos, precum si asigurarea  de asistenta tehnica si service in  cazul unor defectiuni accidentale la aceste echipamentele sau la alte ecipamente si  instalatii aferente din centralele termice a cladirilor Nucleus si Duplex.

Obiectul contractului se refera la urmatoarele echipamente:

	MARCA
	TIP
	Nr.buc.
	SERIE

ECHIPAMENT

	CT Ferroli cu arzator Lamborghini EM 170/2
	PREXTHERM 800

P= 620 kw
	1
	0412A10201/2004

	CT Ferroli cu arzator Lamborghini EM 170/2
	PREXTHERM 800

P=620 kw
	1
	0412A10205/2004

	CT Ferroli cu arzator Lamborghini EM 170/2
	PREXTHERM 800

P=620 kw
	1
	0412A10206/2004

	CT Ferroli cu arzator Lamborghini EM  26/2
	PREXTHERM 240

P=240 kw
	1
	0422 10102/2004

	CT Ferroli cu arzator Lamborghini EM  26/2
	PREXTHERM 240

P=180 kw
	1
	0408A10534/2004

	Incalzitor apa Bosch
	JUNKERS
	1
	837FD21027

	Incalzitor apa Bosch
	JUNKERS
	1
	837FD21028

	Supape de siguranta 
	3 bar.
	20
	


1. Lucrarile care se vor efectua la revizie:

1.1.   Lista operatiunilor care fac obiectul contractului de service pentru ccazane si arzatoare  

	Nr.

Crt.
	OPERATIUNE
	CANTITATE

	1.
	Verificare  etansare legatura centrala termica la conducta de alimentare cu gaz 
	1

	2.
	Verificare presiune apa instalatie de incalzire
	1

	3.
	Verificare presiune statica de alimentare cu gaz 
	1

	4.
	Verificare presiune dinamica de alimentare cu gaz
	1

	5.
	Verificare presiune gaz in capul de ardere 
	1

	6.
	Verificare bloc electroventile de pe vana de gaz
	1

	7.
	Verificare bloc electroventile de pe vana de siguranta
	1

	8.
	Verificare functionare regulator de gaz
	1

	9.
	Verificare – curatare filtru impuritati gaz
	1

	10.
	Verificare – curatare corp arzator
	1

	11.
	Verificare – curatare corp cazan
	1

	12.
	Verificare – curatare tun amestec combustibil - aer arzator
	1

	13.
	Verificare – curatare electrod de aprindere
	1

	14.
	Verificare – curatare electrod de ionizare (supraveghere flacara)
	1

	15.
	Verificare – curatare dispersor flacara
	1

	16.
	Verificare – curatare ventilator aspiratie aer
	1

	17.
	Verificare – curatare presostat aer si furtunele de legatura la arzator
	1

	18.
	Verificare – curatare presostat de minim pentru gaz
	1

	19.
	Verificare cofret comanda arzator
	1

	20.
	Verificare condensator pornire motor ventilator
	1

	21.
	Verificare termostat temperatura apa calda menajera
	1

	22.
	Verificare termostat temperatura incalzire
	1

	23.
	Verificare  termostat siguranta totala
	1

	24.
	Verificare – refacere legaturi electrice 
	1

	27.
	Verificare setari placa electronica (la cazan, daca exista)
	1

	28
	Verificare – curatare deflector tun arzator
	1

	29.
	Demontare-verificare-reglare-remontare supape siguranta la un laborator autorizat 
	2 buc. pe cazan

	30.
	Verificare functionare electrovane cu trei cai de pe cazan  
	2 buc./cazan

	31.
	Verificare functionare electrovane cu trei cai de pe distributie 
	1 buc./cazan 

	32.
	Masuratori noxe gaze arse 
	1

	31.
	Verificarea functionarii in regim manual si  automat 
	1


Obs: Operatiile  de la pct.29 se vor  face la 1 an de la verificarea anterioara,la o data  care se va stabili de comun acord intre cele 2 parti contractante.

Se vor verifica cele 10 buc.supape de pe cazane si 10 buc. supape de pe vasele de expansiune.

In pretul verificarii vor fi incluse si cheltuielile pentru demontare-transport si montare   la loc a supapelor de siguranta.

1.2. Dupa verificarea fiecarui cazan in parte se va verifica functionarea in cascada a cazanelor si se vor face reglajele corespunzatoare pentru functionarea in acest regim,precum si reglarea functionarii automate in regim de zi si de noapte.
1.3.Lista operatiunilor care fac obiectul contractului de service pentru incalzitoarele  de apa calda

	Nr.

Crt.
	OPERATIUNE
	CANTITATE

	21. 
	Verificare –curatare filtru stabilizator de gaz
	1

	22. 
	Verificare  etansare legatura centrala termica la conducta de alimentare cu gaz 
	1

	23. 
	Verificare  etansare legaturi hidraulice   
	1

	24. 
	Verificare presiune apa
	1

	25. 
	Verificare presiune statica de alimentare cu gaz 
	1

	26. 
	Verificare presiune dinamica de alimentare cu gaz
	1

	27. 
	Verificare presiune duze (de pe rampa de gaz a arzatorului) 
	1

	28. 
	Verificare bloc electroventile de pe vana de gaz
	1

	29. 
	Verificarea duzei la flacara de veghe
	1

	30. 
	Verificare – curatare camera de ardere
	1

	31. 
	Verificare – curatare rampa de gaz arzator
	1

	32. 
	Verificare – curatare electrod de aprindere
	1

	33. 
	Verificare – curatare electrod de ionizare (supraveghere flacara)
	1

	34. 
	Verificare – curatare exterioara schimbator de caldura
	1

	35. 
	Verificare – curatare ventilator evacuare gaze arse
	1

	36. 
	Verificare – curatare presostat aer si furtunele de legatura la cos
	1

	37. 
	Verificare – curatare cos evacuare gaze arse
	1

	38. 
	Verificare – masurare senzor temperatura apa calda menajera
	1

	39. 
	Verificare – masurare senzor temperatura incalzire
	1

	40. 
	Verificare  termostat siguranta 
	1

	41. 
	Verificare – curatare fluxostat (senzor curgere apa calda)
	1

	42. 
	Verificarea debitului si a temperaturii a.c.m.
	1

	43. 
	Curatare filtru impuritati incorporat in flusostat 
	1

	44. 
	Verificare – refacere legaturi electrice 
	1

	45. 
	Verificare setari/reglaje placa electronica
	1

	46. 
	Verificare timpi de siguranta
	1

	47. 
	Verificare functionarii  
	1

	48. 
	Masuratori noxe gaze arse conform PTA1
	1


2.. Service-ul ( reparatii accidentale) se va efectua la solicitarea beneficiarului ,iar valoarea lucrarilor  se va stabili  pe baza de deviz,astfel:




             DEVIZ DE LUCRARI

Privind executia reparatiilor accidentale (service) in cazul defectiunilor la   echipamentele si    instalatiile din centralele termice  

	Nr. Crt.
	Componente
	Procent %
	Valoare lei RON

	
	Cheltuieli directe:
	
	

	1.
	Materiale
	Conf. facturi
	

	2.
	Manopera
	X
	Lei RON/ ora

	
	C.A.S.
	Conf. prevederi legale
	

	
	SOMAJ
	Conf. prevederi legale
	

	
	SANATATE
	Conf. prevederi legale
	

	
	FOND DE RISC
	Conf. prevederi legale
	

	
	INVATAMANT
	Conf. prevederi legale
	

	3.
	Transport
	Y
	Lei RON/ km

	A.
	Total chelt. Directe (1+2+3)
	
	

	B.
	Chelt. indirecte
	Z % din A
	

	C.
	Profit
	W % din (A+B)
	

	D.
	Total general
	A+B+C
	


Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, astfel:

1. Valoarea pentru pct.1 , (total 1.1.+1.2. +1.3.)

2.Pentru service valorile X,Y,Z,W se vor completa de catre ofertant si se vor negocia intre cele doua parti.

La oferta se va atasa si o copie dupa autorizatia ISCIR ,in curs de valabilitate.
Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela.
                        ANUNT 

VII . SC Tehnopolis SRL Iasi solicita oferte pentru incheierea unui 

contract pentru lucrari  de executie instalatii de ventilatie  si modificari la instalatiile existente de ventilatie -conditionare
    
In spatiile  special amenajate pentru fumat din cladirile Nucleus si Duplex , conform normelor  PSI, este necesar sa se realizeze lucrari de ventilatie,pentru evacuarea fumului din incapere si pentru introducerea de aer proaspat. In acest scop se vor monta cite un ventilator,grile  si tubulatura pentru introducere si evacuare aer.




Pentru a realiza ventilarea  tuturor suprafetelor  apartinid SC Tehnopolis de la o singura centrala (CV et.II ),   se doreste  trecerea ventilatiei incaperilor respective de la et.I la CV de la et.II,pentru asigurarea unei eficiente sporite si  reducerea consumurilor  de energie electrica. 




In vederea executarii  acestor lucrari sunt necesare urmatoarele:

1.montarea unui ventilator,grile  si tubulatura pentru introducere si evacuare aer in spatiul de fumat de la cladirea Nucleus

2.montarea unui ventilator,grile  si tubulatura pentru introducere si evacuare aer in spatiul de fumat de la cladirea Duplex

3.obturarea ramurii  ce vine de la CV parter la incaperile de la et.I si racordarea acestei ramuri la CV de la et.II (printr-o tubulatura noua).

Oferta se va prezenta in lei RON ,cu TVA, separat pentru fiecare punct in parte si pe total (eventual discount).
Ofertele se vor depune la sediul SC Tehnopolis SRL Iasi,B-dul Poitiers nr.10,etajul I sau se vor transmite prin fax la nr. 0332/102108 .
Ofertele se pot transmite pana cel tarziu pe data de 15.07.2007 .

Informatii suplimentare se pot obtine  la telefon 0332/102208  , Serviciul tehnic, persoana de contact  Ing.Iurcan Daniela .






